
 

 

Inleiding 

De berekening van het groepsrisico is uitgevoerd voor het LPG tankstation "Slagboom", 

locatieadres Gooiseweg 10. 

 

Het gebruikte rekenpakket is Safeti-NL, versie 6.54. 

 

De berekening is gebaseerd op een LPG doorzet van 1000 m
3
/jaar. De gebruikte 

bevolkingsgegevens gaan uit van de huidige ruimtelijke situatie zonder nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

De berekening is uitgevoerd met en zonder de maatregel uit het LPG convenant: Met en 

zonder de hittewerende coating op de LPG tankwagen. 

 

Bijgevoegd zijn plaatjes van het berekende groepsrisico met en zonder de hittewerende 

coating op de LPG tankwagen. 

 

Conclusie 

Met de convenantmaatregel (hittewerende coating) overschrijdt het groepsrisico de 

oriëntatiewaarde niet. 
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Figuur 1: Berekening van het groepsrisico zonder LPG convenant maatregel 

hittewerende coating 

 

 

 

Figuur 2: Berekening van het groepsrisico met LPG convenant maatregel 

hittewerende coating 

 


