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1 Samenvatting 
 

De gemeente Papendrecht is momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningen in 

een gebied langs de A15 te Papendrecht. In dit gebied is ook de 380 kV hoogspanningslijn 

Crayestein – Krimpen en de 150 kV hoogspanningslijnen Alblasserdam – Arkel / Alblasserdam 

– Dordrecht Merwedehaven aanwezig. De gemeente Papendrecht heeft aan Energy Solutions 

gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de magnetische veldsterkte van de 

hoogspanningslijnen in het gebied rond de Aalscholver in Papendrecht. Hierbij zijn de 

volgende zaken gevraagd: 

 

1. Het uitvoeren van magneetveldberekeningen conform de handreiking van het RIVM. 

2. Het uitvoeren van magneetveldmetingen ter plaatse van de planlocatie. 

3. Het vergelijken van de magneetveldmetingen met magneetveldberekeningen op basis van 

de actuele belasting. 

 

Op het moment dat de metingen werden uitgevoerd varieerde de belasting van de 380 kV 

verbinding ongeveer tussen 2% en 3,5% van de ontwerpbelasting en was de belasting van de 

150 kV verbinding ongeveer 17% ten opzichte van de ontwerpbelasting. De maximale 

berekende en gemeten waarden zijn in dit geval daarom vrij beperkt. Uit de vergelijking tussen 

de metingen en berekeningen is gebleken dat de profielen van de berekende magneetvelden 

redelijk overeenkomen, maar dat er toch duidelijke verschillen in de waarden terug te zien zijn. 

Dit valt te verklaren door de vele parameters die de meting en de berekening kunnen 

beïnvloeden. In de rapportage zijn de mogelijke invloeden samengevat. 

 

De meting geeft slechts een momentopname en geeft geen inzicht in de magneetveldzone 

zoals bedoeld in het beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen en de handreiking 

van het RIVM. Op verzoek van de gemeente Papendrecht is ook de situatie doorgerekend 

waarbij uitgegaan wordt van de door TenneT aangegeven prognose voor de verwachtte 

gemiddelde belasting op de verbindingen tot 2025. 
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2 Inleiding 
De gemeente Papendrecht is momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningen in 

een gebied langs de A15 te Papendrecht. In dit gebied is ook de 380 kV hoogspanningslijn 

Crayestein – Krimpen en de 150 kV hoogspanningslijnen Alblasserdam – Arkel / Alblasserdam 

– Dordrecht Merwedehaven aanwezig. De gemeente Papendrecht heeft aan Energy Solutions 

gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de magnetische veldsterkte van de 

hoogspanningslijnen in het gebied rond de Aalscholver in Papendrecht. Hierbij zijn de 

volgende zaken gevraagd: 

 

1. Het uitvoeren van magneetveldberekeningen conform de handreiking van het RIVM. 

2. Het uitvoeren van magneetveldmetingen ter plaatse van de planlocatie. 

3. Het vergelijken van de magneetveldmetingen met magneetveldberekeningen op basis van 

de actuele belasting. 

 

Bij het onderdeel 1 wordt, conform de handreiking van het RIVM, de specifieke 

magneetveldzone berekend uitgaande van de gestelde uitgangspunten in de handreiking. De 

resultaten van deze berekeningen worden in een aparte rapportage samengevat conform het 

vastgestelde rapportage format van RIVM. 

 

Het uitvoeren van magneetveldmetingen ter plaatse van de planlocatie is voor Energy 

Solutions uitgevoerd door Transiënt B.V. Deze heeft de metingen uiteindelijk laten uitvoeren 

door Bicon. Het uitvoeren van de berekeningen om de vergelijking tussen het rekenmodel en 

de meting te kunnen maken heeft Energy Solutions uitgevoerd. Hierbij is de magneetveldzone 

berekend op basis van de belasting die op dat moment door de hoogspanningslijn 

getransporteerd werd. 

 

Op 4 april 2016 zijn er een aantal magneetveldmetingen uitgevoerd in de omgeving van de 

Aalscholver te Papendrecht. De belasting van de hoogspanningslijnen op dat moment zijn bij 

netbeheerder TenneT opgevraagd. Aan de hand van deze belasting zijn ook berekeningen 

gemaakt zodat er een vergelijk kan worden gemaakt tussen de meting en berekening. 

 

In deze rapportage zijn de resultaten van het vergelijk tussen de magneetveldberekeningen 

op basis van de actuele belasting van 4 april en de magneetveldmetingen samengevat. Van 

de magneetveldmetingen zijn alleen de resultaten weergegeven. Het volledige meetrapport is 

bijgevoegd in bijlage A. 

 

In deze rapportage wordt de term “magneetveldzone” gebruikt om de zone aan te geven 

waarbinnen de magnetische veldsterkte een waarde hoger dan 0,4 µT heeft, afhankelijk van 

de gebruikte rekenstroom. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van de term “specifieke 

magneetveldzone”, omdat deze term in de handreiking van het RIVM is gedefinieerd als de 

zone waarin het jaargemiddelde van de magnetische veldsterkte hoger ligt dan 0,4 µT. 
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In onderstaande figuur is een overzicht van het gebied gegeven, waarbij de 380 kV verbinding 

Crayestein – Krimpen in de kleur rood is weergegeven en de 150 kV verbindingen 

Alblasserdam – Arkel en Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven in de kleur blauw zijn 

weergegeven. Daarnaast zijn de mastnummers van de verbindingen vermeld. 

 

 
Figuur 1: Situatie omgeving Aalscholver te Papendrecht 

 

In 2003 zijn er door KEMA magneetveldmetingen uitgevoerd in hetzelfde gebied. Daarom zal 

in deze rapportage ook een kort vergelijk tussen deze meting en de nieuwe meting gemaakt 

worden. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Belasting 

In deze situatie wordt een vergelijking gemaakt met de metingen van de actuele situatie. 

Daarom zijn de magneetveldberekeningen niet uitgevoerd op basis van de 30% en 50% 

ontwerpwaarde (conform de handreiking van het RIVM), maar op basis van de actuele 

stromen door de nabijgelegen 380 kV en 150 kV hoogspanningsverbindingen ten tijde van de 

metingen. Daarnaast is in de berekening ook het ondergrondse deel van de 150 kV verbinding 

meegenomen. 

 

In onderstaande figuur is de belasting van de 380 kV verbinding ten tijde van de metingen 

weergegeven. Deze gegevens zijn aangeleverd door netbeheerder TenneT in de vorm van     

5 minuten gemiddelden.  

 

 
Figuur 2: Belasting 380 kV Crayestein – Krimpen tijdens meetperiode 

 

Uit de belastinggegevens blijkt dat er lichte schommelingen in de belasting aanwezig waren. 

Omdat de belasting ook een effect heeft op de magnetische veldsterkte, zal dit van invloed 

geweest kunnen zijn op de magneetveldmeting. 
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In onderstaande figuur is de belasting van de 150 kV verbinding Alblasserdam - Arkel ten tijde 

van de metingen weergegeven. Ook deze gegevens zijn aangeleverd door netbeheerder 

TenneT in de vorm van 5 minuten gemiddelden.  

 

 
Figuur 3: Belasting 150 kV Alblasserdam – Arkel tijdens meetperiode 

 

Bovenstaande belasting profiel laat een vrij constante belasting zien gedurende de 

meetperiode. 

 

De metingen van de 380 kV verbinding zijn gemeten in het 380 kV station van Krimpen a/d 

IJssel en de metingen van de 150 kV verbinding naar Arkel vanuit Alblasserdam. De stroom 

ter plaatse van de meetlocatie zal in de praktijk licht afwijken van de meting vanuit het station 

vanwege een laadstroom component van de hoogspanningslijn. Omdat uit de gegevens van 

TenneT is gebleken dat deze afwijking zich beperkt tot enkele ampères, wordt het effect van 

de laadstroom niet meegenomen in de berekeningen, maar wordt uitgegaan van 

bovenstaande belastingen.  
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3.2 Meetlocaties 

Voorafgaand aan de meting is er een notitie opgesteld waarin ook een voorstel is gedaan voor 

de meetlocaties en de manier waarop er gemeten zal gaan worden (zie notitie IN2016-013 

Gemeente Papendrecht – Meetprotocol Magneetveldmeting Aalschover Rev.1). Ter plaatse 

bleken de voorgestelde locaties niet overal mogelijk omdat de actuele situatie niet geheel 

conform de gebruikte satellietfoto was. In overleg met de opdrachtgever zijn de locaties 

daarom iets bijgesteld, waarbij als uitgangspunt is aangehouden dat de metingen haaks op de 

hoogspanningslijn gemeten worden. 

 

In onderstaande figuur zijn de meetlocaties weergegeven waar een magneetveldprofiel 

bemeten is. Belangrijk om op te merken is dat de satellietfoto die als ondergrond gebruikt is, 

niet geheel de actuele situatie weergeeft vanwege de ontwikkelingen in het gebied. 

 

 
Figuur 4: Meetlocaties magneetveldmeting 

 

Meting 1a is optioneel meegenomen ter informatie, maar is niet afgestemd met het RIVM. 

Daarom is deze meting ook niet meegenomen in de vergelijking tussen meting en berekening. 

 

Ter plaatse van meting 2 en 5 was het niet mogelijk om de meting te starten vanuit het hart 

van de hoogspanningslijn vanwege de aanwezigheid van een brede sloot. 
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3.3 Meetprocedure magneetveldmetingen 

Als eerste is voor elke meetserie het hart van de lijn door middel van GPS vastgesteld. 

Hiervoor heeft de meetinstantie gebruik gemaakt van de GPS van een IPhone. Deze heeft 

een geschatte nauwkeurigheid van 2-3 meter. Op het hart van de lijn is bepaald wat het 

frequentie spectrum was om vast te stellen of er dominante hogere harmonische van 50 Hz 

aanwezig waren. Er is in een rechte lijn op meerdere meetpunten het magnetisch veld 

bemeten. Deze lijn begint bij elke meetserie voor zover mogelijk in het hart van de 

hoogspanningslijn en staat loodrecht op de richting van de hoogspanningslijn. De afstand 

waarop gemeten is was kleiner dan 1,5 m per meting. De meting is uitgevoerd door in looppas 

het traject af te lopen in plaats van de apparatuur elke 1,5 m stil te zetten.   

 

Voor de rapportage is de gemeten sterkte (RMS-waarde) van de magnetische fluxdichtheid 

(kortweg aangeduid als magnetisch veld) gebruikt. De meetpunten zijn ingemeten met behulp 

van de GPS van een mobiele telefoon. Hiermee is bepaald op welke afstand van de 

hoogspanningslijn een meetpunt ligt en of er haaks op de lijn gemeten wordt. De metingen zijn 

uitgevoerd op 1 meter boven het maaiveld.  

 

Het merk en type van de gebruikte meetprobes en meer details over de meting zijn terug te 

vinden in de rapportage in bijlage A.  

3.4 Uitgangspunten voor berekeningen 

3.4.1 Uitgangspunten 150 kV Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

Uit aanvullende berekeningen is gebleken dat de 150 kV verbinding Alblasserdam – Dordrecht 

Merwedehaven geen noemenswaardige invloed heeft op het te beschouwen gebied.  

3.4.2 Uitgangspunten 150 kV Alblasserdam – Arkel 

De 150 kV verbinding Alblasserdam – Arkel is meegenomen in de berekeningen vanaf mast 

13 tot mast 18. Hiervoor zijn grotendeels dezelfde gegevens gebruikt als in het rapport 

“Berekening specifieke magneetveldzone Planlocatie Aalscholver (ENSOL-RPT-2016-028)”, 

met als enige uitzondering de rekenstroom. 

 

Daarnaast is het ondergrondse gedeelte van de 150 kV verbinding meegenomen in de 

berekening. De liggingsgegevens zijn opgevraagd via het KLIC register. 

 

Het gedeelte van de 150 kV verbinding tot mast 6A aan de westzijde van het plangebied is 

niet meegenomen in de berekeningen omdat uit aanvullende berekeningen is gebleken dat de 

invloed van deze verbinding verwaarloosbaar is ter plaatse van de meetlocaties. 

3.4.3 Uitgangspunten 380 kV Crayestein - Krimpen 

De 380 kV verbinding is meegenomen in de berekeningen vanaf de masten 2 tot en met 8. 

Hiervoor zijn ook grotendeels dezelfde gegevens gebruikt als in het rapport “Berekening 

specifieke magneetveldzone Planlocatie Aalscholver (ENSOL-RPT-2016-028)”, met als enige 

uitzondering de rekenstroom. 
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4 Vergelijking meting / berekening 

4.1 Meetlocatie 1 

In onderstaande figuur is gemeten en berekende waarde van de magnetische veldsterkte 

weergegeven. Omdat de belasting licht variërend was ten tijde van de meting is voor de 

berekende magnetische veldsterkte uitgegaan van de maximale waarde van 140 A. 

 

 
Figuur 5: Gemeten en berekende waarde meetlocatie 1 

 

In de bovenstaande figuur is duidelijk een hoge piek waarneembaar onder de 

hoogspanningsmast. Deze piek is te verklaren door de ondergrondse 150 kV kabels die op 

deze locatie aanwezig zijn. Omdat de meting op 1 meter boven het maaiveld is uitgevoerd en 

de kabels op ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld aanwezig zijn is de afstand tot de 

meetapparatuur relatief klein waardoor een hoge magnetische veldsterkte gemeten wordt. 

Omdat de kabels relatief dicht bij elkaar liggen, is de magneetveldzone van de 150 kV kabel 

ook relatief smal en neemt de waarde snel af naar mate de meting zich verder van de 

hoogspanningslijn af verplaatst. 

 

Uit het vergelijk tussen de gemeten en berekende waarde valt op dat de gemeten waarde in 

zijn geheel iets hoger ligt dan de gemeten waarde. Met name de ondergrondse 150 kV kabel 

is hierbij een onzekere factor omdat de ligging van deze kabel niet voldoende nauwkeurig 

bekend is. 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone onder de 0,4 µT 

uitkomt vastgesteld op 40 m. Op basis van de berekende waarde is de grens op 20 m 

bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 1: Resultaten meetlocatie 1 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

0 6,4 6,8 

1 5,6 4,9 

2 5,4 3,5 

3 5,3 2,5 

4 5,0 1,9 

5 3,9 1,5 

10 1,3 0,7 

15 0,9 0,5 

20 0,6 0,4 

30 0,5 0,2 

40 0,4 0,2 

50 0,3 0,1 

70 0,2 0,1 

100 0,1 0,05 

150 0,1 0,02 
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4.2 Meetlocatie 2 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden van meetlocatie 2 

weergegeven. Bij deze locatie is een brede sloot aanwezig waardoor er niet gestart kon 

worden vanuit het hart van de hoogspanningslijn. Ter hoogte van meetlocatie 2 is ook de 

ondergrondse 150 kV hoogspanningskabel aanwezig. Deze is daarom ook hier meegenomen 

in de berekening. Voor de 380 kV verbinding is ook hier uitgegaan van de maximaal gemeten 

stroom van 140 A. 

 

 
Figuur 6: gemeten en berekende waarden meetlocatie 2 

 

De resultaten van de actuele meting laten zien dat de waarde niet boven de 0,4 µT uitkomt. 

Een goede conclusie valt echter niet te trekken op basis van de resultaten van deze 

meetlocatie omdat niet vanuit het hart is gemeten. Op basis van de berekening blijkt dat de 

waarde op deze locatie waarbij de magneetveldzone onder de 0,4 µT uitkomt gelegen is op 36 

m vanuit het hart van de 380 kV hoogspanningslijn. 

 

Uit de vergelijking tussen de meting en berekening blijkt dat beide waarden dicht bij elkaar 

liggen. Omdat ook hier de ondergrondse 150 kV kabel een onzekere factor is, is een dergelijk 

verschil tussen meting en berekening niet onverwacht. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 2: Resultaten meetlocatie 2 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

21 0,37 0,88 

25 0,32 0,61 

30 0,26 0,44 

40 0,22 0,29 

50 0,21 0,20 

70 0,16 0,12 

100 0,08 0,06 

140 0,05 0,03 
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4.3 Meetlocatie 3 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden (o.b.v. 140 A) van meetlocatie 

3 weergegeven. 

 

 
Figuur 7: gemeten en berekende waarden meetlocatie 3 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone lager is dan 0,4 µT 

bepaald op 36 m. Op basis van de berekening is een grens van 28 m bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 3: Resultaten meetlocatie 3 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

0 0,52 0,46 

1 0,49 0,46 

2 0,50 0,46 

3 0,50 0,46 

4 0,50 0,46 

5 0,53 0,46 

10 0,58 0,47 

15 0,57 0,47 

20 0,60 0,45 

30 0,46 0,38 

40 0,33 0,29 

50 0,22 0,22 

70 0,15 0,13 

100 0,06 0,06 

110 0,06 0,05 
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4.4 Meetlocatie 4 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden (o.b.v. 140 A) van meetlocatie 

4 weergegeven. 

 

 
Figuur 8: gemeten en berekende waarden meetlocatie 4 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone lager is dan 0,4 µT 

bepaald op 38 m. Op basis van de berekening is een grens van 29 m bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 4: Resultaten meetlocatie 4 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

0 0,59 0,48 

1 0,56 0,48 

2 0,56 0,48 

3 0,56 0,47 

4 0,58 0,48 

5 0,59 0,48 

10 0,62 0,48 

15 0,69 0,48 

20 0,69 0,47 

30 0,57 0,39 

40 0,36 0,30 

50 0,26 0,22 

70 0,17 0,13 

100 0,10 0,06 

110 0,09 0,05 
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4.5 Meetlocatie 5 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden (o.b.v. 140 A) van meetlocatie 

5 weergegeven. Bij deze locatie was een brede sloot aanwezig waardoor er niet gestart kon 

worden vanuit het hart van de hoogspanningslijn. 

 

 
Figuur 9: gemeten en berekende waarden meetlocatie 5 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone lager is dan 0,4 µT 

bepaald op 35 m. Op basis van de berekening is een grens van 29 m bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 5: Resultaten meetlocatie 5 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

33 0,42 0,36 

35 0,39 0,35 

40 0,32 0,30 

50 0,25 0,22 

70 0,15 0,13 

100 0,09 0,06 

110 0,09 0,05 
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4.6 Verklaring mogelijke verschillen 

De vergelijking tussen de gemeten en berekende waarden laten zien dat de gemeten waarden 

bij alle meetlocaties licht hoger zijn dan de berekende waarden. Het is in de praktijk lastig om 

de exacte oorzaak van deze verschillen te kunnen bepalen. Daarom worden onderstaand een 

aantal mogelijke oorzaken benoemd. 

4.6.1 Variatie belasting 

Met name het belastingsprofiel van de 380 kV verbinding laat een wisselend verloop zien. 

Omdat een magneetveldmeting een momentopname is en het belastingsprofiel alleen in         

5 minuten waarden beschikbaar was, zou hier een verschil tussen de magneetveldmeting en 

berekening op basis van het belastingprofiel door kunnen ontstaan. 

4.6.2 Hoogteverschillen 

De berekeningen van de magnetische veldsterkte worden uitgevoerd op 1 meter boven het 

maaiveldniveau met als referentie de hoogspanningsmasten zoals ook conform de 

handreiking van het RIVM gedaan wordt. De magneetveldmetingen zijn uitgevoerd op 1 m 

boven het maaiveldniveau ter plaatse van het meetpunt. Dit kan een verschil tussen meting en 

berekening opleveren. Uit de hoogtekaart van Nederland (zie onderstaande afbeelding) blijkt 

dat ter plaatse van het meetgebied de hoogteverschillen beperkt zijn (<2 m), maar zouden in 

theorie een klein verschil kunnen opleveren. 

 

 
Figuur 10: Hoogtekaart van meetgebied 

4.6.3 Additionele bronnen 

Additionele bronnen (spoorlijn, middenspanningskabels, etc) kunnen in de praktijk ook een 

bijdrage leveren aan de magnetische veldsterkte in het frequentiebereik rond de 50 Hz. Bij het 

berekenen van de magnetische veldsterkte worden alleen de hoogspanningsverbindingen 

berekend. Bij een magneetveldmetingen worden altijd alle bronnen gemeten. 

4.6.4 Geïnduceerde stromen 

Parallelle geleiders in de buurt van de hoogspanningsverbinding (bliksemdraden e.d.) kunnen 

stromen induceren die het magnetische veld beïnvloeden. Omdat dit effect groter is bij hogere 

stromen en de stroom ten tijde van de meting relatief laag was, zal dit effect verwaarloosbaar 

zijn geweest. 
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4.6.5 Nauwkeurigheid GPS 

Zoals eerder vermeld heeft de gebruikte GPS een geschatte nauwkeurigheid van 2-3 m. Er 

zijn echter een aantal factoren die de nauwkeurigheid van een GPS negatief kunnen 

beïnvloeden. Daarnaast kan er een onnauwkeurigheid ontstaan bij het bepalen van het hart 

van de verbinding. Of dit mogelijk het geval is geweest is onbekend, maar uit de vergelijkingen 

tussen de metingen en berekeningen is wel te zien dat als de hartlijn van de gemeten 

waarden een klein stuk zou verschuiven, in sommige gevallen de gemeten en berekende 

waarden iets beter met elkaar overeen komen.  
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4.7 Huidige meting t.o.v. meting uit 2003 

In 2003 is er door KEMA op een 5 tal plaatsen in de gemeente Papendrecht 

magneetveldmetingen uitgevoerd. Twee van deze metingen waren in hetzelfde gebied waar 

de huidige metingen zijn uitgevoerd. Eén van deze twee metingen ligt op vrijwel exact 

dezelfde locatie (meting 5 uit het KEMA rapport) als meting 3 in deze rapportage. In 

onderstaande figuur is het resultaat van deze meting uit het KEMA rapport van 2003 

weergeven. 

 
Figuur 11: Grafiek meetresultaat KEMA rapport 

 

In bovenstaande figuur wordt aangegeven dat er ten tijde van de meting een stroom van     

152 A getransporteerd werd en de breedte van de magneetveldzone 40 m bedraagt. Het 

resultaat van meting 3 laat zien dat de piekwaarde iets hoger ligt, terwijl er een lagere stroom 

(80 A) door de verbinding getransporteerd werd, maar dat de breedte van de 

magneetveldzone wel lager ligt (35 m). Een exacte verklaring voor de hogere piekwaarde is 

niet te geven. De berekende waarden van meetpunt 3 (uitgaande van 140 A) liggen veel 

dichter bij de gemeten waarden uit het KEMA rapport. Mogelijk waren er additionele bronnen 

aanwezig ten tijde van de meting zoals de bovenlijn van het Betuwespoor of bebouwing in het 

gebied welke beide tijdens de meting in 2003 nog niet aanwezig waren of de nauwkeurigheid 

van de GPS locatiebepaling was beperkter. 
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5 Berekening op basis van prognose 
Omdat een meting niet direct iets zegt over het jaargemiddelde van de magneetveldzone is er 

ook een berekening uitgevoerd op basis van de prognose van TenneT waarbij uitgegaan 

wordt van een jaargemiddelde belasting van 10% van de 380 kV verbinding Crayestein – 

Krimpen in 2025. In onderstaande figuur is het resultaat van deze berekening weergegeven. 

Hierbij zijn de profielen van alle 5 meetlocaties in één figuur weergegeven. Bij deze 

berekeningen is geen rekening gehouden met de ondergrondse 150 kV kabel omdat deze 

hoofdzakelijk voor een hogere piekwaarde zorgt en weinig invloed heeft op de breedte van de 

magneetveldzone. 

 

 
Figuur 12: Resultaten op basis van prognose 

 

De bepaalde 0,4 µT grens uit de resultaten uit bovenstaande grafiek zijn per meetlocatie 

samengevat in onderstaande tabel. 

 

Locatie 0,4 µT grens zuidzijde 
vanuit hart 380 kV lijn 

Meetlocatie 1 59 m 

Meetlocatie 2 65 m 

Meetlocatie 3 59 m 

Meetlocatie 4 59 m 

Meetlocatie 5 65 m 
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6 Conclusie 
Op het moment dat de metingen werden uitgevoerd, was de belasting van de 380 kV verbinding 

ongeveer 3% van ontwerpbelasting en was de 150 kV verbinding ongeveer 17% belast ten opzichte 

van de ontwerpbelasting. De maximale berekende en gemeten waarden zijn in dit geval daarom vrij 

beperkt. Uit de vergelijking tussen de metingen en berekeningen is gebleken dat de profielen van de 

berekende magneetvelden redelijk overeenkomen, maar dat er toch duidelijke verschillen in de 

waarden terug te zien zijn. Dit valt te verklaren door de vele parameters die de meting kunnen 

beïnvloeden. 

 

Onderstaand zijn nogmaals de breedten van de magneetveldzone op basis van de prognose voor 

2025 per meetlocatie samengevat. 

 

Locatie 0,4 µT grens zuidzijde 
vanuit hart 380 kV lijn 

Meetlocatie 1 59 m 

Meetlocatie 2 65 m 

Meetlocatie 3 59 m 

Meetlocatie 4 59 m 

Meetlocatie 5 65 m 

 

  

 

 

mer  
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7 Bijlagen 
 

Bijlage A:  Rapportage magneetveldmetingen 

 

 

 

  



 

Bijlagen  A—1 

Bijlage A: Rapportage magneetveldmeting 

 






































