
Project: Golfclub Cromvoirt

Projectnr:

Projectleider:

Opsteller: ruimte temperatuur winter kg/m3 ruimte temperatuur zomer °C

Betreft: Ruimtestaat werktuigboukundige installaties Inblaas temperatuur winter J/kg*K Inblaas temperatuur ruimte zomer °C

Datum: 24 juli 2017 Retour temperatuur winter Retour temperatuur zomer °C

Paraaf : BV Aanzuig temperatuur winter Aanzuig temperatuur zomer °C

Bestand:

Ruimte Nr. Ruimte naam Bouwlaag Opp. 
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Capaciteit

Radiatoren / 
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ng
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Vloerverwarmi
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Naregeling 

CO2 sturing

Ja / Nee

Lucht installatie

Begane grond

Meterkast 1,0 2,9 2,9 - 18

Kantoor 1 18,9 2 2,9 54,7 4,0 8 28,8 18 660 43 703 ja nee

Kantoor 2 18,9 2 2,9 54,7 4,0 8 28,8 20 660 43 703 ja nee

Kantoor 3 18,9 2 2,9 54,7 4,0 8 28,8 20 660 43 703 ja nee

Vergaderruimte 50,4 8 2,9 146,2 4,0 32 115,2 20 1.764 173 1.937 ja nee

Hal 25,0 2,9 72,5 20 875 0 875 ja nee

Serverruimte/kopieer 12,6 2,9 36,5 25,0 18 441 38 479 ja nee

Werkkast 5,1 2,9 14,8 25,0 18 179 38 217 ja nee

Opslag 5,1 2,9 14,8 15,0 18 179 23 202 ja nee

Kantine/keuken/halletje 98,0 14 2,9 284,2 4,0 56 201,6 20 3.430 302 3.732 ja nee

Hal naar werkplaats 22,4 2,9 65,0 - 20 784 0 784 ja nee

Toilet + voorportaal 9,0 2,9 26,1 75,0 20 315 113 428 ja nee

Douche / wasmachine 7,0 2,9 20,3 50,0 20 245 75 320 ja nee

Kleedruimte 39,2 2,9 113,7 50,0 20 1.372 75 1.447 ja nee

Kantoor werkplaats 9,8 2 2,9 28,4 4,0 8 28,8 20 343 43 386 ja nee

Woning Verdieping

Slaapkamer 1 20,6 2,9 59,7 0,9 18,54 66,7 20 721 100 821 ja ja

Slaapkamer 2 20,6 2,9 59,7 0,9 18,54 66,7 20 721 100 821 ja ja

Slaapkamer 3 20,6 2,9 59,7 0,9 18,54 66,7 20 721 100 821 ja ja

Slaapkamer 4 20,6 2,9 59,7 0,9 18,54 66,7 20 721 100 821 ja ja

Slaapkamer 5 20,6 2,9 59,7 0,9 18,54 66,7 20 721 100 821 ja ja

Slaapkamer 6 20,6 2,9 59,7 0,9 18,54 66,7 20 721 100 821 ja ja

Overloop 17,0 2,9 49,2 - 20 594 0 594 ja nee

Wasruimte 6,8 2,9 19,7 50,0 20 238 75 313 ja nee

Voorruimte incl douches en toiletten 19,2 2,9 150,0 18 672 225 897 ja nee

Installatieruimte 9,3 2,9 26,8 25,0 18 324 38 361 ja nee

Huiskamer/keuken/computer 73,0 2,9 211,7 0,9 65,7 236,5 20 2.555 355 2.910 ja Ja

Hal

Gereedschap 31,7 5 159 159 ja nee

Meststoffen 16,6 50,0 5 83 83 ja nee

Chemicalien 16,6 50,0 5 83 83 ja nee

Hal 958,0 5 4.790 4.790 ja nee

Werkplaats 165,2 - 200,0 15 1.652 1.652 ja nee

Magazijn 25,0 15 250 250 ja nee

Slijpen 25,0 150,0 15 250 250 ja nee

1.828,2 1.984,0 27.883 2300,976 30.184

Totale mechanische afzuiging m3/uur 1.984,0

Totaal vermogen wp Watt 30.184,0

Uitgangspunten bezettingsgraad 247 pers

Uitgangpunt wonen m2 3,24 m3/m2

Uitgangspunt kantoor per persoon 14,4 m3 per persoon



Project: Greenkeepersruimte Golfclub

Projectnr:

Projectleider:

Opsteller:

Betreft: Ruimtestaat Elektrotechnisch (conform bouwkundige indelingstekening van Bureau Verkuylen blad V03 d.d. 24-10-2016

Datum: 24 juli 2017

Paraaf : Bouwgroep Moonen

Bestand:

Ruimte Nr. Ruimte naam Bouwlaag Opp. 
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Kantoor Begane grond

Meterkast Bgg 2

Kantoor 1 Bgg 1 3 4 x

Kantoor 2 Bgg 1 3 4 x

Kantoor 3 Bgg 1 1 3 4 x

Toilet naast mk-ruimte Bgg 1 1 x

Hal Bgg 1 1 6 x x

Serverruimte/kopieer Bgg 1 2 2 x

Werkkast Bgg 1 1 1 x

Opslag Bgg 1 1 x

Vergaderruimte Bgg 1 1 4 1 1 12 x

Kantine/keuken/halletje Bgg 1 1 9 2 3 15 x

Hal naar werkplaats Bgg 1 1 6

Toilet + voorportaal Bgg 1 1 4 x

Douche Bgg 1 2 2 x

Kleedruimte Bgg 1 6 x

Bgg

Woning Verdieping

Slaapkamer 1 1e verd. 2 2 1

Slaapkamer 2 1e verd. 2 2 1

Slaapkamer 3 1e verd. 2 2 1

Slaapkamer 4 1e verd. 2 2 1

Slaapkamer 5 1e verd. 2 2 1

Slaapkamer 6 1e verd. 2 2 1

Overloop 1e verd. 1 1 4 x

Overloop nabij trap 1e verd. 1 2 x

Wasruimte 1e verd. 1 2 2 x

Voorruimte incl douches en toiletten 1e verd. 4 7 x

Installatieruimte 1e verd. 1 1 1 1 x

Huiskamer/keuken/computer 1e verd. 1 1 9 3 4 1 x

grote hal+ ruimten + wasruimte Beg.gr. 3 10 6 10 64 x

Loods groepen 230Volt aansluitingen E-Buggy voor oplaad (6 stuks) Beg. Gr 6

Werkplaats Beg.gr. 1 1 9 4 5 15 x

magazijn werkplaats Beg.gr. 1 2 1 4 x

Kantoor werkplaats Beg.gr. 1 4 2 x

Slijpen werkplaats Beg.gr. 2 2 x

Nieuwe bron pomp 1 1

Pomp installatie terrein 1

buitenverlichting rondom kantoor en werkplaats/loods 37

Totaal 10 0 0 0 0 11 84 1 1 4 0 0 32 16 1 1 1 224 7 0 0 0 0 0 0



Totalen 84 1 1 4 0 0 32 16 1 1 1 224

Vermogen per wcd/lichtpunt (VA) 200 200 200 100 100 100 2000 3000 69000 35000 14000 50

Geinstalleerd vermogen (kVA) 16,8 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 64,0 48,0 69,0 35,0 14,0 11,2

Gelijktijdigheid 40% 40% 40% 40% 40% 50% 50% 50% 90% 100% 100% 70%

Gelijktijdig vermogen (kVA) 6,7 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 32,0 24,0 62,1 35,0 14,0 7,8

Totaal gelijktijdig vermogen (wcd's) 185,1 kVA

Overig

gelijk kVA tot kVA gelijktijdigheid

?? 0,0 0 50%

Werktuigbouwkundige installatie (kVA) gelijkt kVA tot kVA Gelijktijdigheid

0,0 0,0 100%

0,0 0,0 100%

0,0 0,0 100%

0,0 0,0 100%

10,0 10 100%

TOTAAL vermogen W-installatie 10,0 10,0

Reserve vermogen 19,5116 kVA 10%

Totaal Over-alle geljktijdig vermogen 214,6 kVA


