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OVERZICHT OPPERVLAKTEN vigs BOUWBESLUIT

OVERZICHT OPPERVLAKTEN vigs BOUWBESLUIT

ALGEMEEN

- BETON, STAAL EN HOUTCONSTRUCTIES NOG TE REFEREREN AAN GEGEVENS CONSTRUCTEUR
- BETONNEN KANAAL-/BREEDPLAATVLOEREN NOG TE REFEREREN AAN BEREKENINGEN FABRIKANT
- GEHELE HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE WONINGEN 60min WBDBO UITVOEREN
- DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN IN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE:

- TOEGANKELIJKHEID: max. hoogteverschil tpv entreedeuren: 20mm

- DOORVALBEVEILIGING AANBRENGEN tpv KOZIJNEN waarbij onderdorpel lager is dan 850mm

en hoogteverschil > 1m; BEGLAZING: GELAAGD GLAS

- WEERSTANDSKLASSE INBRAAKWERENDHEID 2 conform NEN 5096
- VRIJE DOORGANG TOEGANGSDEUREN WONING, BIJGEBOUW EN IN WONING: > 850 x 2300mm
- WONINGEN: LUCHTDICHT BOUWEN conform SBR KLASSE 2
- TRAPPEN VOLDOEN AAN VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT 2003: Tabel 2.28a kolom A

optrede max. 185mm, aantrede min. 220mm, vrije hoogte min. 2300mm
- TRAPBALUSTRADEN: LEUNING 1000+ VLOER; openingen tot 700+: breedte < 0,1m en

geen opstapmogelijkheden tot 200+

ALS NIET OVERKLIMBAAR UITVOEREN vigs VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT

- MECHANISCHE VENT. AFVOER IN KEUKEN, TOILET EN BADKAMER vigs BOUWBESLUIT
- CV-KETEL HR 107, tevens warmwatervoorziening: laag temperatuur systeem (rad./vl.verwarming)
- CV-KETEL PLAATSEN IN RUIMTE A/B.3.1

- METERKASTEN VOLDOEN AAN NEN 2768, inw. maat 310x750x2100mm

- AANSLUITPUNTEN KOOKTOESTEL IN VERBLIJFSRUIMTE (keuken)

- AFVOER H.W.A. HELLENDE DAKEN; capaciteit volgens berekening
installateur conform NEN 3215; Lozen op eigen terrein mbv infiltratiesysteem

- OPTISCHE, NIET-IONISERENDE ROOKMELDER AANBRENGEN IN GANGRUIMTEN
MET ELEK. VOEDING 230V, GEKOPPELD, conform NEN 2555

- WONINGSCHEIDENDE WAND: 60min WBDBO
GELUIDSISOLATIE:
- vigs NEN 5077 karakteristieke isolatie-index luchtgeluid voor geluidsoverdracht: niet kleiner dan 0 dB

- vigs NEN 5077 karakteristieke isolatie-index contactgeluid voor geluidsoverdracht: niet kleiner dan 5 dB

RUIMTE RUIMTEOMSCHRIJVING RUIMTEOMSCHRIJVING VLOEROPP. RUIMTE RUIMTEOMSCHRIJVING RUIMTEOMSCHRIJVING VLOEROPP.
NR. BOUWBESLUIT NETTO (m2) NR. BOUWBESLUIT NETTO (m2)
WONING C WONING D
BEGANE GROND BEGANE GROND
C.11 HAL VERKEERSRUIMTE 7,81 D.1.1 HAL VERKEERSRUIMTE 8,08
C.1.2 METERKAST METERRUIMTE 0,30 D.1.2 METERKAST METERRUIMTE 0,30
C13 TOILET SANITAIRE RUIMTE 1,30 D.1.3 TOILET SANITAIRE RUIMTE 1,30
C.14 WOONKAMER VERBLIJFSRUIMTE 20.20 D.1.4 WOONKAMER VERBLIJFSRUIMTE 20,85
C.1.5 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE 13,32 D.1.5 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE 10,64
C.1.6 BADKAMER SANITAIRE RUIMTE 2,79 D.1.6 BADKAMER SANITAIRE RUIMTE 2,79
TOTAAL BEGANE GROND 45,72 m2 TOTAAL BEGANE GROND 43,96 m2
TOTAAL GBO BEGANE GROND 47,08 m2 TOTAAL GBO BEGANE GROND 44,87 m2
EERSTE VERDIEPING EERSTE VERDIEPING
c.21 OVERLOOP VERKEERSRUIMTE 6,75 D.21 OVERLOOP VERKEERSRUIMTE 7,02
c.22 TECHN. RUIMTE ONBENOEMDE RUIMTE 2,84 D.2.2 TECHN. RUIMTE ONBENOEMDE RUIMTE 2,84
c23 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE 16,24 D.23 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE 15,16
C24 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE 12,71 D.2.4 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE 8,97
TOTAAL EERSTE VERDIEPING 3854 m2 D.25 BERGING ONBENOEMDE RUIMTE 2,79
TOTAAL GBO EERSTE VERDIEPING 44,75 m2 TOTAAL EERSTE VERDIEPING 36,78 m2
TOTAAL GBO EERSTE VERDIEPING 42,49 m2
TOTAAL VLOER OPPERVLAKTE 84,26 m2
TOTAAL GBO WONING C 91,83 m2 TOTAAL VLOER OPPERVLAKTE 80,74 m2
TOTAAL VERBLIJFSGEBIED WON. C 62,47 m2 TOTAAL GBO WONING D 87,36 m2
INHOUD WONING C 369,23 m3 TOTAAL VERBLIJFSGEBIED WON. D 55,562 m2
BEBOUWD OPPERVLAK WONING C 57,70 m2 INHOUD WONING D 368,03 m3
BEBOUWD OPPERVLAK WONING D* 55,54 m2
VERBLIJFS- RUIMTE RUIMTEOMSCHRIJVING OPP.(m2)
GEBIED NR. VERBLIJFS- RUIMTE RUIMTEOMSCHRIJVING OPP.(m2)
GEBIED NR.
VG-1 C14 WOONKAMER 20,20 m2
VG2 c1s5 SLAAPKAMER 13,32 m2 VG-1 D.14 WOONKAMER 20,85 m2
VG-3 c23 SLAAPKAMER 16,24 m2 VG-2 D.1.5 SLAAPKAMER 10,64 m2
VG4 C24 SLAAPKAMER 12,71 m2 VG-3 D23 SLAAPKAMER 15,16 m2
VG-4 D24 SLAAPKAMER 8,87 m2
TOTAAL VERBLIJFSGEBIED 62,47 m2
TOTAAL VERBLIJFSGEBIED 55,562 m2

Volgens art. 4.21 van het Bouwbesluit dient tenminste 55% van het gebruiksopperviakte

aan verblijfsgebied aanwezig te zijn.

Het totale oppervlakte aan verblijfsgebied van een woning bedraagt 62,47 m2.

Dit is 68,1% van het gebruiksoppervlakte.

Aan art. 4.21 wordt voldaan.

* excl. buitenberging: 7,7 m2

Volgens art. 4.21 van het Bouwbesluit dient tenminste 55% van het gebruiksoppervlakte

aan verblijfsgebied aanwezig te zijn.

Het totale oppervlakte aan verblijfsgebied van een woning bedraagt 55,52 m2.

Dit is 63,5% van het gebruiksoppervlakte.

Aan art. 4.21 wordt voldaan.

* excl. buitenberging: 7,7 m2
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o: 16x181,25mm a: 220mm

BALUSTRADE H= 1000+, geen
opstapmogelijkheden tussen 200+ en 700+;
tot 700+: openingen breedte < 0,1m
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— SPOUWMUUR 350mm
=
- baksteen 100mm
- 41mm luchtspouw
- 109mm isolatie, Kooltherm K8 dubbellaags
- 100mm kalkzandsteen
- Totaal Rc 5,13 m2 K/IW
e WONINGSCHEIDENDE WAND 350mm
Aaa_— - kalkzandsteen 150mm
- 50mm ankerloze luchtspouw
- kalkzandsteen 150mm
- 60 Minuten WBDBO
[ e KALKZANDSTEEN 100mm
[ — LICHTE SCHEIDINGSWAND 70/100mm
HOUTEN BINNENKOZIJN 67x114mm
i
'—'é HARDHOUTEN BUITENKOZIJNEN 67x114mm; MET HELDER,
Lo —— = ISOLERENDE BEGLAZING HR++, U= 1,1 W m2K
mg:a MECHANISCHE VENTILATIE AFVOERPUNT
@ ROOKMELDER, NIET-IONISEREND, conform NEN 2555, gekoppeld,
MET ELEK. VOEDING 230V
60
60 MINUTEN WBDBO
bk BUITENKRAAN
vr VENTILATIE ROOSTER
z ZONWERING dmv SCREENS

HELDER, ISOLERENDE BEGLAZING HR++; U=1,1 W m2K

TOE TE PASSEN KLEUREN EN MATERIALEN

GEVELS

VOEGEN

PLINT

VOEGEN
KOZIJNEN
DRAAIENDE DELEN
DEUREN

BOEIDELEN/DAKGOOT

DAKBEDEKKING

BAKSTEEN metselwerk
VOEGSPECIE
BAKSTEEN metselwerk
VOEGSPECIE
HARDHOUT
HARDHOUT
HARDHOUT

WBP / ZINK
KERAMISCHE PANNEN

ROOD GENUANCEERD
MIDDEN GRIJS
ROODBRUIN

DONKER GRIJS

GEBR. WIT

GEBR. WIT

GEBR. WIT

GEBR.WIT / NATUREL
ANTRACIET

MOLENSTRAAT (tussen 1 en 3) TE BEILEN i.o.v. HCB Vastgoed

/PLAN VOOR HET BOUWEN VAN EEN DUBBELE WONING (woning C en D) AAN DE
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