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0.06 badkamer
Ventilatie;eis 14 dm3/s

Ventilatie;aanw 14,00 dm3/s

0.05 slaapkamer
Adaglicht;eis  1,07 m2
Aeq;aanw  3,60 m2

Ventilatie;eis  7,52 dm3/s
Ventilatie;aanw 11,00 dm3/s

Doorspui;eis 32,23 dm3/s
Doorspui;aanw 229 dm3/s

0.02 meterkast
Ventilatie;eis  2,00 dm3/s
Ventilatie;aanw  2,00 dm3/s

0.03 toilet
Ventilatie;eis  7,00 dm3/s
Ventilatie;aanw  7,00 dm3/s

01 GBO
Opp 74,35 m2

01 VG begane grond
Adaglicht;eis  6,42 m2
Aeq;aanw  8,97 m2

Ventilatie;eis 57,76 dm3/s
Ventilatie;aanw 58,00 dm3/s

Doorspui;eis 385,09 dm3/s
Doorspui;aanw 2852 dm3/s

0.01 entree

0.07 gang

0.04 woonkamer + keuken
Adaglicht;eis  6,42 m2
Aeq;aanw  8,97 m2

Ventilatie;eis 21+23,93 dm3/s
Ventilatie;aanw 44,00 dm3/s

Doorspui;eis 192,54 dm3/s
Doorspui;aanw 2852 dm3/s
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1.07 badkamer
Ventilatie;eis 14 dm3/s

Ventilatie;aanw 14,00 dm3/s

1.08 slaapkamer
Adaglicht;eis  1,61 m2
Aeq;aanw  2,83 m2

Ventilatie;eis 11,30 dm3/s
Ventilatie;aanw 12,00 dm3/s

Doorspui;eis 48,41 dm3/s
Doorspui;aanw 202 dm3/s

1.05 slaapkamer
Adaglicht;eis  1,29 m2
Aeq;aanw  1,85 m2

Ventilatie;eis  9,04 dm3/s
Ventilatie;aanw 11,50 dm3/s

Doorspui;eis 38,76 dm3/s
Doorspui;aanw 239 dm3/s

1.06 slaapkamer
Adaglicht;eis  1,14 m2
Aeq;aanw  1,85 m2

Ventilatie;eis  8,00 dm3/s
Ventilatie;aanw 11,50 dm3/s

Doorspui;eis 34,27 dm3/s
Doorspui;aanw 241 dm3/s

1.01 overloop

1.02 toilet
Ventilatie;eis  7,00 dm3/s
Ventilatie;aanw  7,00 dm3/s

02 VG verdieping
Adaglicht;eis  2,47 m2
Aeq;aanw  3,70 m2

Ventilatie;eis 22,24 dm3/s
Ventilatie;aanw 23,00 dm3/s

Doorspui;eis 148,25 dm3/s
Doorspui;aanw 480 dm3/s

03 VG verdieping
Adaglicht;eis  1,61 m2
Aeq;aanw  2,83 m2

Ventilatie;eis 14,52 dm3/s
Ventilatie;aanw 12,00 dm3/s

Doorspui;eis 96,82 dm3/s
Doorspui;aanw 202 dm3/s

16
20

19
18

17

27
28

11

22

A

A

E

E

C

C

B

B

D

D

44

33

55

V1 V1

V
2

V
2

MV 14-

NV 11,5-

NV 14+

MV 11,5+

MV 7-

NV 7+

MV 11,5+

MV 12+

NV 11,5-

MV 14-

NV 14+

MV 12-

trap*

vloerafscheiding **

vloerafscheiding **

warmtepomp

boiler
lucht
afvoer
WTW

ontluchting

ontluchting

1.03 berging

1.04 overloop

02 GBO
Opp 61,89 m2

daksparing
dakraam

daksparing
dakraam

daksparing
dakraam

16
20

19
18

17

27
28

11

22

A

A

E

E

C

C

B

B

D

D

44

33

55

V1 V1

V
2

V
2

WTW luchtafvoer
Ø 200

33

32

de
ur

=8
80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

350 980 3.120 1.050 250 3.520 250 2.750 350

980 8.290 2.650

1.7
00

2.
78

0
5.
86

0

6.
02

0

4.370 3.000

12.270

11.
29

0

55
0

85
0

50
0

5.
75

0
77

0

2.500 500

2.230

35
0

9.
99

0
35

0

35
0

1.0
00

35
0

4.
33

0
15
0

4.
16
0

35
0

35
0

5.
51
0

35
0

35
0

2.
37

0
25

0
1.0

00
35

0
6.
02

0
35

0

900 3.150 900 2.950 900 2.750

4.
18
0

90
0

35
0

120 350 30

35
0

15
0

15
0

25
0

15
0

3.270

350

35
0

-1.01 trap

-1.03 berging

-1.02 kantoor
Adaglicht;eis  0,88 m2
Aeq;aanw  1,32 m2

Ventilatie;eis 19,50 dm3/s
Ventilatie;aanw 20,00 dm3/s
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Legenda Surfaces
Nr. Arcering Naam
1 Isolatie zacht
2 riet
3 beton
4 Lichte scheidingswand
5 XPS

ruimtenr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
1.01
-1.01
1.02
-1.02
1.03
-1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

ruimtetype

Verkeersruimte
Meterruimte
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Badruimte
Verkeersruimte
Verkeersruimte
Verkeersruimte
Toiletruimte
Verblijfsruimte
Technische ruimte
Bergruimte
Verkeersruimte
Verblijfsruimte
Verblijfsruimte
Badruimte
Verblijfsruimte

ruimteomschrijving

entree
meterkast

toilet
woonkamer + keuken

slaapkamer
badkamer

gang
overloop

trap
toilet

kantoor
berging
berging
overloop

slaapkamer
slaapkamer
badkamer
slaapkamer

ruimteopp

1,9
0,4
1,1

64,2
10,7
4,7
4,4
16,8
3,9
1,5

35,2
4,3

29,3
6,8
12,9
11,4
5,1
16,1

230,7 m2

Daglicht Eis

0.0
0.0
0.0

 6,42
 1,07
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

 0,88
0.0
0.0
0.0

 1,29
 1,14
0.0

 1,61

Ventilatie eis

--
 2,00
 7,00

21+23,93
 7,52

14
--
--
--

 7,00
19,50

--
--
--

 9,04
 8,00

14
11,30

Doorspui Eis

--
--
--

192,54
32,23

--
--
--
--
--
--
--
--
--

38,76
34,27

--
48,41

Achtergevel

Begane grond 1e verdieping

Voorgevel

2e verdieping

Linkergevel Rechtergevel

Fundering

Begane grond 1e verdieping 2e verdiepingFundering

kozijnen
aluminium
licht grijs

VAN TOEPASSING WORDT VERKLAARD

materiaalafwerking in sanitaire ruimten

voldoet aan wering van vocht  stelt in

het bouwbesluit

afwerking± keramische tegels

constructies vlgs. opgave constructeur

maten controleren i.h. werk

definitieve profielen volgens advies

constructeur

gegeven profielen zijn richtprofielen

Trap*
vrije hoogte � 2300mm
breedte =� 800mm
hoogte � 4000mm
leuning hoogte � 800mm
optrede =� 188mm
aantrede =� 230mm

Vloerafscheiding**
bij hoogteverschil (�1m - �13m)
hoogte � 1m
hoogte t.o.v. vloer � 50mm
openingen tot h. 700mm: �100mm
geen opstap (�0,2m - �0,7m)

Verblijfsgebied = Verblijfsruimte

eisen daglicht, luchtverversing,

doorspuibaarheid per ruimte

benoemd

Gebruikersoppervlakte

GBO per verdieping benoemd

kozijnwerken aluminium met thermische onderbreking
en HR++ beglazing; mini. U=1,65 W/m2*K
voorzien van inbraakwerend hang en sluitwerk

inbraakwerendheid kozijnwerken NEN 5096 weerstandsklasse 2
toegankelijkheid hoogte maximaal 20mm entree t.o.v. m.v.
minimale doorgang deuren 850mm

kozijnwerken aluminium met thermische onderbreking
en beglazing uw = 1,25 W/m2*K

ONDERDEEL MATERIAAL AFWERKING

kleur- en materiaalstaat

KLEUR NUMMER OPMERKING

gevel metselwerk stucwerk ntb leemstuc - d. grijs -

kozijnen

draaiende delen

voordeur

aluminium gepoedercoat grijs

ntb

ntb

dakrand (plat/hellend) grijszink kraal

raamdorpels natuursteen ntb

dakbedekking (plat) EPDM grijs

daktrim zinken kraal grijs

aluminium gepoedercoat

aluminium gepoedercoat

-

-

wand buiten HSB of gelijkwaardig Rc = 6,0 m2*K / W

wand binnen HSB of gelijkwaardig

vloer beg grond breedplaatvloer o.g. Rc = 3.5 m2 K / W

vloer verdieping HSB of gelijkwaardig

dak (plat) HSB

vloerafwerking cementdekvloer 80mm

keramische vloertegels

Rc = 6,5 m2*K / W

fundering fundering op staal

trap hard hout - dicht treden

kozijnen binnen hardhout - verdiepingshoog

deur binnen stomp

ntb

ntb

eiken

ntb

balustrade / leuning hout - glas - rvs

dakrand (overkapping) staalwerk gepoedercoat d-grijs 7016

dak (hellend) Unilin dakelement og Rc = 8,0 m2*K / W

dakbedekking (hellend) rieten dakbedekking

afm. vlgs opgave constructeur

Uw = 1,25 W/m2*K

Definitief

Belendende percelen

warmte opwekker/ afgiftesysteem warmtepomp / vloerverwarming

dakbedekkingen NEN 6707

glasconstructies NEN 2608

houtconstructies NEN-EN 1995

steenconstructies NEN-EN 1996

staalconstructies NEN-EN 1993

staal-betonconstructies NEN-EN 1994

betonconstructies NEN-EN 1992

sterkte bouwconstructie  vlgs NEN-EN 1990  NEN-EN 1991

geotechnische ontwerp/onderzoek NEN-EN 1997,

NEN 1997-1 incl NEN-EN 1997-2

brandw. 30 min vlgs NEN 6068.

brandpreventie vlgs. NEN 6062, NEN 6064

brandw. brandklasse D rookklasse s2 vlgs. NEN EN 13501-1

VAN TOEPASSING WORDT VERKLAARD

Gas  NEN 1078

Water  NEN 1006

Electro  NEN 1010

Geluidsw.  NEN 5077 + 5078

Ventilatie  NEN 1087 + 1088

Meterkast  NEN 2768

Verwarming  NEN-EN 12831

Riool  NEN 3215 + 3216

buitenwandafwerking -
leemstuc

buitenwandafwerking -
leemstuc

kozijnen
aluminium
licht grijs

VERGUNNINGSVRIJVERGUNNINGSVRIJ

VERGUNNINGSVRIJ

VERGUNNINGSVRIJ

VERGUNNINGSVRIJ
VERGUNNINGSVRIJ

VERGUNNINGSVRIJ

VERGUNNINGSVRIJ

VERGUNNINGSVRIJ

bodemonderzoek conform NEN5740

wering van ongedierte vlgs. bouwbesluit

daglichttoetreding berekening 10% eis vlgs NEN 2057

luchtdoorlatendheid eis �= 0,2 m3/s vlgs. NEN 2686

thermische isolatiewaarde deuren en ramen mini. U = 1,65 W/m2*K

thermische isolatiewaarde scheidingsconstructie

mini. Rc;vloer = 3,5 m2*K/W; Rc;gevel = 4,5 m2*K/W; Rc;dak = 6,0 m2*K/W

thermische isolatiewaarde vlgs. NEN 1068

lucht toevoer vlgs. NEN 1087 en rookafvoer vlgs. NEN 2757

afvoer hemelwater  + riolering  vlgs. NEN 3215

wering vocht van binnen vlgs. NEN 2778  0,01kg/(m2*�s)

inbraakwerendheid kozijnwerken NEN 5096 weerstandsklasse 2
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